
AF-14
ø25

ø2
5

L=
1.

7
ø2

5
L=

1.
1

ø25L=0.6

ø25L=1.2

ø25L=1.1

ø25L=1.2

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
3/4"

AF-15
ø25

ø2
5

L=
1.

7
ø2

5
L=

1.
4

ø25L=0.1

ø25L=0.5

ø25L=0.6

ø25L=0.5

ø25L=0.6

ø25L=0.5

ø25L=0.6

ø25L=0.5

ø25L=0.5

ø25L=0.5

DH
25 mm x 1/2"

ø25
L=0.1

ø25
L=0.1

ø25
L=0.1

ø25
L=0.1

ø25
L=0.1

VS
3/4"

DH
25 mm x 1/2"

DH
25 mm x 1/2"

DH
25 mm x 1/2"

DH
25 mm x 1/2"

VS
3/4"

VS
3/4"

VS
3/4"

VS
3/4"

RG
3/4"

AF-16
ø25

ø2
5

L=
1.

7
ø2

5
L=

1.
1

ø25L=0.6

ø25L=1.2

ø25L=1.1

ø25L=1.2

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
3/4"

ø25L=0.4

ø25

L=0.3

ø25

L=0.4

ø25
L=0

ø25

L=0.1ø25

L=0.1

ø25

L=0.5
ø25
L=0

ø25L=2.3

ø2
5

L=
0.

3

ø25L=0.2

ø25

L=0.8

ø2
5

L=
0.

5

ø25

L=0.2
ø2

5
L=

0.
5

ø25

L=1ø2
5

L=
0.

5

BE
25 mm - 1/2"

BE
25 mm - 1/2"

BE
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

DH
25 mm x 1/2"

VS
3/4"

DH
25 mm x 1/2"

ø25L=2.3

ø2
5

L=
0.

3LV
25 mm - 1/2"

AF-17
ø25

ø2
5

L=
1.

7
ø2

5
L=

0.
8

ø25L=0.3

ø25
L=1

ø25
L=1

ø25L=0.8

ø2
5

L=
0.

8

ø25L=0.6

ø25
L=1

VS
3/4"

VS
3/4"

MIC
25 mm - 1/2"

MIC
25 mm - 1/2"

MIC
25 mm - 1/2"

RG
3/4"

AL-1
ø85

ø8
5

L=
3.

6

DETALHE H1
1:25

Lista de materiais - TÉRREO
Alimentação

PVC rígido soldável
Curva 90 soldável
85 mm 1 pç
Tubos
85 mm 5.28 m

Água fria
Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2" 3 pç
Ducha higiênica
25mm x 1/2" 7 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 10 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 9 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 4 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 9 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 13 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 8 pç
Cruzeta soldável
25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 8 pç
Tubos
25 mm 40.45 m
Tê 90 soldável
25 mm 9 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 16 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 16 pç

Legenda de condutos - TÉRREO

Água fria

Alimentação
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1 - Toda instalação deverá ser executada em tubos soldáveis de PVC rígido - Tigre;

2 - Todas as cotas (diâmetro externo nominal) estão em mm;

3 - Todas as conexões de saída dos sub-ramais deverão ser com bucha de saída;

4 - Toda instalação deverá ser testada antes de revestida;

NOTAS:

HIDRÁULICO ÁGUA FRIA
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