










Em consulta à Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, seguem as respostas ao 

pedido de esclarecimentos. Ressaltamos que, conforme a regra estipulada no item 3.3 

do Edital da Concorrência nº 01/2017, a Comissão de Licitação tem até 03 (três) 

dias úteis, antes da realização do certame para apresentar resposta ao pedido. Nesse 

caso, como a licitação está agendada para o dia 06/11//2017, a Comissão teria até 

hoje, 31/10/2017, para responder. Informamos ainda que o pedido de impugnação foi 

recebido e já  está sendo analisado.  

 

a) Os prédios administrativo e biblioteca serão contemplados com o fornecimento e 

instalação de 3 elevadores, conforme item 01.07.001 (Fornecimento e Instalação de 

Elevador para 13 passageiros ou 975kg, com 04 paradas, painéis e teto em aço 

inoxidável escovado, portas aço inox, Atlas Schindler 5300, sem casa de máquinas ou 

similar) da planilha orçamentária. Em relação aos demais elevadores contidos no item 

01.07.002 (fornecimento e instalação de elevador para 13 passageiros ou 975kg, com 

02 paradas, painéis e teto em aço inoxidável escovado, portas aço inox, Atlas Schindler 

5300, sem casa de máquinas ou similar) verificar Errata 01/2017 disponibilizada no 

site. 

 

b) Os eletrodutos de alumínio aparente constante no projeto foram substituídos por 

eletrodutos de ferro galvanizado.  

Os levantamentos dos quantitativos da planilha orçamentária foram realizados com 

base no projeto padrão da concessionária de energia no Estado, adequando-se às 

dimensões do projeto aprovado. O projeto elétrico da subestação foi disponibilizado 

no site do IFS - “Elétrico – Subestação”. 

 

c) O item de pele de vidro consta na planilha orçamentária nos serviços de BDI 

diferenciado por se tratar de serviço exclusivamente subcontratado, em que a Licitante 

atua como intermediária, e que não é possível a dissociação entre o fornecimento e a 

instalação do item. 

A denominação “pano de vidro” contido no projeto Arquitetônico deverá ser 

entendida como pele de vidro, enquanto que a esquadria do tipo J08, não 



contemplada na planilha orçamentária, deverá ser desconsiderada, uma vez que ela 

faz parte do serviço do item pele de vidro. 

 

d) O projeto de climatização da biblioteca e auditório foi anexado e disponibilizado no 

site incorretamente. O projeto correto e atualizado, cujo orçamento foi realizado com 

base nele, já foi disponibilizado no site. Verificar Errata 01/2017 no site do IFS. 

 

e) Todas as fundações dos prédios administrativo, biblioteca e auditório já foram 

concluídas. Os quantitativos discriminados na planilha para os itens de fundação dos 

prédios referem-se a serviços como: impermeabilizações de trechos de blocos e vigas 

baldrames, construção de rampas de acesso aos prédios, blocos para passarelas, base 

para instalação da pele de vidro. 

 

f) O quantitativo do serviço de estrutura metálica do prédio administrativo a ser 

executado e disponibilizado na planilha refere-se à execução de perfis da cobertura do 

prédio: tesouras, terças, frontispício, laje técnica e trechos da platibanda, conforme 

croqui disponibilizado no site do IFS - “Croqui estrutura metálica”. 

Em relação ao quantitativo do serviço de estrutura metálica do auditório, informamos 

que se refere à execução do reforço para redução da vibração na laje da área de 

exposição do auditório, cujo projeto esta em fase de conclusão. 

 

 

Atenciosamente, 

CPL 

 

 

 


