PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

[ S 1 —J |

g

|
I

— ¢100 ] — ¢100

TUBULAGAO PERFURADA 1

REVESTIDA C/BIDIM TUBULAGEO . PERFURADA LEGENDA
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DIAMETRO EM MILIMETROS
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— RALO COMPOSTO POR GRELHA, PORTA—GRELHA,
SAIDA VERTICAL 100mm
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— RALO HEMISFERICO C/GRELHA, PORTA—GRELHA,
VER DIAMETRO EM PLANTA
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— CAIXA DE AREIA COM GRELHA EM ALVENARIA
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— CAIXA DE AREIA COM TAMPA EM ALVENARIA
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LAJE
IMPERMEABILIZADA

4 8 4 — TUBO EM PVC RIGIDO P/ DRENAGEM
DIAMETRO EM MILIMETROS

7 @ ) — TUBO EM PVC RIGIDO P/ DRENAGEM (REUSO)
DIAMETRO EM MILIMETROS
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KP—18 fp=2 1 — COTAS EM METROS;

\e100/ T 2 — DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES:

* DRENAGEM — ¢<=100 i= 1,0%
2100 * DRENAGEM — ¢>100 i= 0,5%

& 3 — TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE
(OBRIGATORIAMENTE).

4 — NOS DESVIOS E PES DE COLUNAS USAR SEMPRE TUBOS E CONEXOES SERIE "R,
BEM COMO NAS CONEXOES E TUBOS INTERLIGADAS AS PIAS DE COZINHA.

5 — PARA FIXAGAO DAS TUBULAGOES HORIZONTAIS AS LAJES DEVERAO SER UTILIZADAS
FITAS METALICAS COM AFASTAMENTO DE NO MAXIMO 1,20m ENTRE ELAS.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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MURETA - h: 0,50 m + GRADIL - h: 1,50 m (INTERNO)

01 ATENDENDO AO 2° RELATORIO DE COMPATIBILIZAGAO
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LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA
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MURETA - h: 0,50 m + GRADIL - h: 1,50 m (INTERNO)

SANEAMENTO
MEIO AMBIENTE

VAGAS ESTACIONAMENTO EXTERNO CALCADA

AUTOR DO PROJETO:
Eng® Lyndon Johnson V. Silva

ENDERECO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getulio Vargas - Aracaju/SE
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO: BCALA 1.75
PLANTA DE COBERTURA (AUDITORIO) DATA:

MARCO/2013

FOLHA: 10/1 6
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