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LEGENDA

— COLUNA DE AGUA FRIA
DIAMETRO EM MILIMETROS

— COLUNA DE AGUA PARA IRRIGAGAO
DIAMETRO EM MILIMETROS

CDa— PONTO DE AGUA PARA VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
CH — PONTO DE AGUA PARA CHUVEIRO

=

DU — PONTO DE AGUA PARA DUCHA MANUAL

LV — PONTO DE AGUA PARA LAVATORIO

p — PONTO DE AGUA PARA PIA DE COZINHA

TQ — PONTO DE AGUA PARA TANQUE

T — PONTO DE AGUA PARA TORNEIRA DE USO GERAL

VD — PONTO DE AGUA PARA VASO COM VALVULA DE DESCARGA
BE — PONTO DE AGUA PARA BEBEDOURO

PONTO DE AGUA PARA CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM
RP — REGISTRO DE PRESSAO

A@| [y 111

RG — REGISTRO DE GAVETA
= == == = — TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO
——:==.— — TUBULAGAO PELO FORRO OU SOB A LAJE
— TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE
— TUBULAGAO DE IRRIGAGAO EMBUTIDA NO PISO
— TUBULAGAO DE IRRIGAGAO DAS JARDINEIRAS
(/%SOBE — TUBULAGAO QUE SOBE

c//DESCE — TUBULAGAO QUE DESCE

NOTAS

01 — NA UNIAO ENTRE A TUBULAGAO E OS METAIS, UTILIZAR CONEXOES
COM BUCHA DE LATAO;

02 — DIAMETROS DAS TUBULAGOES EM MILIMETROS

03 — UTILIZAR SEMPRE TUBOS E CONEXOES DE UMA MESMA MARCA, EVITANDO
ASSIM FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.
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SANEAMENTO
MEIO AMBIENTE

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA
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ENDERECO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getulio Vargas - Aracaju/SE
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PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS
PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:
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